Stanowisko Centralnej Komisji Norm i Przepisow Elektrycznych
Stowarzyszenia Elektrykow Polskich w sprawie normy:
N SEP-E-007:2017-09 ,,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w bu-
dynkach. Dobor kabli i innych przewodow ze wigledu na ich reakcje na ogien”

W odpowiedzi na zapytania kierowane do Zarzadéw Oddziatow SEP w sprawie nor-
my N SEP-E-007:2017-09 informujemy uprzejmie, ze:

1. Obowiazki producentdw i dystrybutoréw kabli i przewoddw nn.

Rozporzadzenia Unii Europejskiej sg aktami prawnymi, wydawanymi na podstawie
traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ktore majg zasieg ogdlny i muszg by¢é bez-
posrednio oraz w calo$ci stosowane przez wszystkie podmioty gospodarcze we
wszystkich Panstwach Czlonkowskich.

Rozporzadzenie w sprawie wyroboéw budowlanych (CPR) 305/2011 zastgpuje dotychcza-
sowg dyrektywe budowlang 89/106/EWG. Rozporzadzenie okresla spdjne i wiarygodne
przepisy dotyczgce stosowania wyrobdw budowlanych w budynkach i ma na celu popra-
we bezpieczenstwa w budynkach. 1 czerwca 2016 r. zakres obowigzywania Rozporzadze-
nia CPR rozszerzono o kable i przewody, ktdre sklasyfikowano pod katem ich odpornosci
na ogien. Rozporzadzenie obowiazuje producentéw i dostawcéw kabli od dnia 1 lipca
2017 1.

W Polsce Rozporzadzenie CPR 305/2011 dla kabli i przewoddéw wdraza si¢ na podstawie
normy PN-EN 50575 ,,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunika-
cyjne - Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej
klasie odpornosci pozarowej”. Kable 1 przewody musza by¢ sprawdzone przez jednostke
notyfikowang — okreslajgca klas¢ reakcji na ogien badanego kabla, co umozliwia jego
oznakowanie oznaczeniem CE. Dla kazdego kabla, producent lub dostawca musi rowniez
przedtozy¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych, ktora dokladnie opisuje reakcje wyrobu
na ogien i jego gwarantowane wtasciwosci techniczne.

W zwiagzku z powyzszym:

e istnieje jednoznaczny obowigzek, dla producentéow lub dystrybutoréw, prawidto-
wego oznakowania kabli i przewoddéw zgodnie z wymaganiami CPR tak, aby mogty
by¢ wprowadzone na rynek europejski i stosowane zgodnie z obowigzujacym prawem,

e jest zrozumiate, ze realizacja odpowiednich badan przez jednostka notyfikowana kosz-
tuje, ale sg to wydatki jednorazowe w stosunku do kabli o okreslonej konstrukcji, a
wiec podany w przedmiotowym pismie wzrost kosztu kabli rzedu 40 — 60 % w sto-
sunku do ceny dotychczasowej jest naszym zdaniem mocno przeszacowany.

2. Obowigzki projektantéw i wykonawcow instalacji elektrycznych. Zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami kazdy projektant i wykonawca instalacji elektrycznej musi przestrzegaé
przepisy Ustawy prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z
pOZniejszymi zmianami], a w szczegdlnosci jej art. 5., w ktérym stwierdzono, ze: ,, .
obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzqdzeniami budowlanymi nalezy projekto-
waé i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spelnienie podstawowych wymagar
dotyczgcych bezpieczenistwa konstrukcji, ... pozarowego i ... uzytkowania budynku ...”.
Wprawdzie rozporzgdzenie CPR 305/2011 nie dotyczy bezposrednio projektowania i bu-
dowy obiektéw budowlanych, ale skoro prawo budowlane wymaga zapewnienia bezpie-




czenstwa pozarowego w budynkach, to w odniesieniu do stosowania kabli i przewodow w
budynkach, latwiej mozna spetni¢ to wymaganie stosujac kable i przewody o okreslonej
klasie reakcji na ogien, czyli spelniajace wymagania rozporzadzenia CPR 305/2011.

Wymagane szczego6ty techniczne budowy instalacji elektrycznych oraz bezpieczenstwa
pozarowego budynkéw sa dokladnie okreslone w aktualnym jeszcze Rozporzadzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422) —
rozporzadzeniu wykonawczym do Ustawy prawo budowlane. Rozporzadzenie to zostato
znowelizowane 14 listopada 2017 r. z datg wejscia w zycie 1 stycznia 2018 r. — rozporza-
dzenie w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku zostalo dostosowane do wyma-
gan rozporzadzenia CPR 305/2011.

3. Stowarzyszenie Elektrykow Polskich dziatajagc w zakresie normalizacji prowadzonej w
porozumieniu z PKN opracowatlo norme¢ N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewoddw ze
wzgledu na ich reakcje na ogieri”. Norma zostata opracowana w zwigzku z wejsciem
w zycie wymagan stawianych wyrobom budowlanym w zakresie ich klasy reakcji na
ogien sformulowanych w rozporzadzeniu CPR 305/2011 w celu okreslenia zasad doboru
kabli o okreslonej klasie do obiektu budowlanego — ulatwiajac tym samym projektowanie
instalacji elektrycznej w budynku w zaleznosci od jego rodzaju i miejsca zainstalowania
przewodéw. Norma zostala opublikowana we wrzesniu 2017 r. i jest dostgpna na stronie
internetowej wydawnictwa COSiW SEP. Tak jak wszystkie inne normy krajowe nie jest
norma obligatoryjna.

4. Wspomniany w zapytaniach, problem czestego stosowania przez projektantéw instalacji
elektrycznej kabli bezhalogenowych jako odpowiedzi na wejscie w zycie wymagan
rozporzadzenia CPR 305/2011 jest nieporozumieniem, wynikiem nieznajomosci przez
projektanta tego zagadnienia. Kable bezhalogenowe sg konstrukcjg o specjalnych
wlasciwosciach technicznych, waznych w czasie pozaru i powinny by¢ stosowane tylko i
wylacznie tam, gdzie skutki pozaru (w postaci produktéw spalania kabla) zagrazajg zyciu
znacznej liczby ludzi lub uniemozliwiaja prowadzenie akcji gaszenia pozaru, réwniez tam
gdzie wystepuje koniecznos¢ zabezpieczenia technicznego znacznej liczby urzgdzen, np.
w budynkach przemystowych oraz uzytku publicznego tj. w szpitalach, centrach
handlowych, szkotach, dworcach kolejowych, lotniskach, hotelach czy w pojazdach
taboru szynowego oraz komunikacji miejskiej. Z uwagi na specjalne materiaty stosowane
do ich produkcji sg znacznie drozsze niz kable produkowane z typowych materiatow
kablowych.
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